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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις επι της διακύρηξης της προµήθειας: «Προµήθεια µονάδας 

αφαλάτωσης και µιας προκατασκευασµένης µεταλλικής δεξαµενής ύδρευσης» 
στα πλαίσια του ενταγµένου έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΑΛΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

  
 
Σε συνέχεια των τηλεφωνικών επαφών και των τηλεοµοιοτυπίων που λάβαµε, µε 

διευκρινιστικά ερωτήµατα σχετικά µε το διαγωνισµό προµήθειας που αναφέρεται παραπάνω, 

σας διευκρινίζουµε τα παρακάτω: 

 

 1. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του 

Παραρτήµατος Β' της διακήρυξης, παράγραφος 12.3 12) (Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας), το 

πιστοποιητικό ISO 14001:2004 αφορά στον προµηθευτή και κατασκευαστή της µονάδας 

αφαλάτωσης. 

 2. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του 

παραρτήµατος Β' της διακήρυξης, η παράγραφος 12.3 13) Β) (Οργάνωση και εξοπλισµός του 

προσφέροντα), αφορά στη µονάδα αφαλάτωσης. 

 3. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του 

παραρτήµατος Β' της διακήρυξης, και όσον αφορά στις υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές:  

α)µπορούν να έχουν ηµεροµηνία εντος των τελευταίων 30 ηµερών πρό της καταληκτικής 

ηµέρας υποβολής των προσφορών 

β)δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

 4. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του 

παραρτήµατος Β' της διακήρυξης, παράγραφος 13Α ως τριετία δεχόµαστε είτε την τριετία 2009-

2010-2011 ή 2010-2011-2012. Αµφότερες θα γίνουν δεκτές. 

 5. Στις Τεχνικές προδιαγραφές αφαλάτωσης του Παραρτήµατος Ε' και στην 

παράγραφο ''Τεχνικά χαρακτηριστικά, Γενικά'' ισχύει ότι ο υπολογισµός του ενεργειακού 

κόστους του παραγόµενου νερού θα γίνει µε τιµή κιλοβατώρας στα 0,08 €. Στo άρθρο 14 του 

Παραρτήµατος Β' της διακήρυξης (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ) στην παράγραφο 

14.3 ∆) (ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ) ο υπολογισµός του ενεργειακού κόστους του 

παραγόµενου νερού διορθώνεται στα 0,08 €/KWH. 



 6. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της αφαλάτωσης του Παραρτήµατος Ε' και στην 

παράγραφο ''Παράµετροι σχεδιασµού του συγκροτήµατος'' ισχύει TDS 42.000. Στo άρθρο 3 του 

Παραρτήµατος ΣΤ' (Χαρακτηριστικά Νερού) το TDS (Ολικά ∆ιαλελυµένα Στερεά) σχεδιασµού της 

µονάδας διορθώνεται σε 42.000 ppm.   

 7. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της αφαλάτωσης του Παραρτήµατος Ε' και στην 

παράγραφο ''Θερµοκρασία'' ισχύει 20
0
. Στo άρθρο 2 του Παραρτήµατος ΣΤ' (Θερµοκρασία 

θαλασσινού νερού) η θερµοκρασία σχεδιασµού της µονάδας διορθώνεται σε 20
0
.   

 8. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της δεξαµενής του Παραρτήµατος Ε' και στο άρθρο 

13 (ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγµένη 

εµπειρία µόνο των κατασκευαστών.   
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